


Строительство нового золоотвала

Проведены подготовительные работы (частичная выемка и перевозка грунта, ограждение территории).
Произведена поставка труб ПЭ 100 710*52 мм, общая длина 4 588 метров.

Выполнены проколы под ЖД путями, проложены 5 футляров длиной 50 метров.

   



Замена главных паропроводов 140 ата выполняется по участкам и разделена на 5 этапов. 
В 2023 году выполняется замена по 3 этапу - участок магистрального паропровода Ø377*50 мм от подключения 
КА-13,14 к магистрали в сторону турбоагрегата ст.№12 и РОУ-14,15, котлоагрегата ст№15

Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата

до после



В 2023 году запланирован капитальный ремонт золопроводов протяженностью Ду530мм – 2 060м, Ду325мм – 170м. 

Завершили монтаж участка золопровода №1 и №3 на территории ЮКО.

Проводится демонтаж с помощью ж/д крана от ПК10 в сторону БН№3, срезали золопровод №1 на участке ПК10 до 

ПК14+50м

Капитальный ремонт золопроводов

до после



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя завершен.

Выполняются заключительные работы по восстановлению теплоизоляции.

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового 
пароперегревателя

до после



Выполнен демонтаж теплоизоляции боковых и заднего экрана, короба уплотнения нижних коллекторов заднего экрана, проведены 

подготовительные работы к демонтажу экранов, выполняются работы по демонтажу экранов. Оборудование поставлено в полном объеме.

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего 
экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя
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